
vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospoda ření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náro čnosti budov

Ulice, číslo: Na Petřinách

PSČ, místo: 169 00 Praha - B řevnov

Typ budovy: Bytový d ům

Plocha obálky budovy: 4067,38 m2

Objemový faktor tvaru A/V: 0,40 m2/m3

Celková energeticky vztažná plocha: 3086,80 m2

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m2·rok)

Mimo řádně
úsporná

65

Velmi
úsporná

98

81

Úsporná

130

Méně úsporná

196

Nehospodárná

261

Velmi
nehospodárná

326

Mimo řádně
nehospodárná

94

140

127

187

281

374

468

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok 250,4 391,7



Opatření pro Stanovena

Vnější st ěny:

Okna a dve ře:

Střechu:

Podlahu:

Vytápění:

Chlazení / klimatizaci:

Větrání:

Přípravu teplé vody:

Osvětlení:

Jiné: P
op

is
 o

pa
t
ř
en

í j
e 

v 
pr

ot
ok

ol
u 

pr
ů

ka
zu

 a
 v

yh
od

no
ce

ní
 je

jic
h

do
pa

du
 n

a 
en

er
ge

tic
ko

u 
ná

ro
č

no
st

 je
 z

ná
zo

rn
ě

no
 š

ip
ko

u

D
op

or
u
č

en
í

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

72%

28%

CZT do 50% OZE - 179,8

Elekt řina ze sít ě - 70,6

Obálka budovy

Uem W/(m2·K)

Mimořádně úsporná

0,39

Mimořádně nehospodárná

Vytáp ění

Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh(m2·rok)

32

99,0

Chlazení

10

30,5

Větrání

3

9,2

Úprava vlhkosti Teplá voda

26

81,1

Osvětlení

10

30,7Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

Zpracovatel: Ing. Jan Dinga Osvědčení č.: 0381

Kontakt: dinga@digitronic.cz Vyhotoveno dne: 24.01.2020

602 533 884 Podpis:


